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> Ruckgewinnung der Abluftenergie aus Verbrennungsgasen und
Schwaden des Backofens — Nutzung des Temperaturniveaus bis 60
‘e

> Rauchgaswasche mit Absorption geruchsintensiver Bestandteile in
Kalkstein — Abgastemperatur 40 °C

» Wiederverwendung der zuriickgewonnenen Warme zur _
Warmwasserbereitung und Raumheizung mittels Warmenutzung bei
60...80 °C

> Ausgleich der tageszeitlichen Differenzen
Warmeanfall/Warmebedarf mittels Pufferspeicher

» Ruckgewinnung von bis zu 30 % des Energiebedarfes des
Backofens (ca. 40.000 kWh/a von 120.000 kWh/a)

> Reduzierung der CO2-Emission um 8.800 kg im ersten Betriebsjahr
> Investitionsumfang 38.500 €
> Ruckflussdauer der Systemlosung 4,7 Jahre
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Beispielhafte konkrete Malinahmen zur Energie-Einsparung

B Kuhl- und Gefrierzelle/-aggregate

- Abwarmenutzung, Kalteverbundanlage,
Absorptionskaltemaschinen

mm=) \erringerung Kihlleistung

v Optimierung Offnung der Kiihlraume

v' Sauberung Kuhlrippen der Verflissiger
v Vollauslastung Kihlgerate/Kuhlbereiche
v' Senkung/ Kontrolle Kiihitemperatur

mm) Verringerung Warmelasten
v Aufstellungsort Kompressoren (Verfliissiger)

v’ Einsatz Kalteschutzvorhang
v' Abdichtung Turen/Offnungen

v' Prifung Beleuchtung im Kihlraum (keine
Warmelast!)
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Abwarmenutzung Kalte (ab Kalteleistung von 10 kW) und Backdfen
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Ermittlung Warmebedarf > Anfallende Abwarmemenge
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Wirtschaftlichkeitsrechnung nach VDI 2067
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€/a

Wirtschaftlichkeitsvergleich

12.000

10.000 -

8.000

6.000
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2.000 +

Ist-Zustand

Variante 1

B Kapitalkosten
B Verbrauchskosten
OBetriebskosten

O Gesamtkosten

Variante 2

Variante 3
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